Strojirensky zkusebni ustav, s.p. Protokol o zkousce €. 39-14241/T

Hudcova 424/56b, 621 00 Brno Strana 4 (celkem 5)
Zkusebni laborator &. 1045.1 akreditovana CIA, pracovi§té 1

Cislo akreditovane Nazev zkousky: Tepelny vykon a G&innost

Zkousky:

Metoda zkous$ky: CSN EN 13240:2002
Zkouseny vzorek: Teplovzdusny vymeénik KH
Pouzité meéfici zafizeni: E.1+9

Vysledky zkousky:

Datum zkousky: 2019-08-16 tox = 26 i rv. =48 % | pa=985 kPa
Misto zkousky: v SZU x | uvyrobce ' u objednatele jing:
Nameérené a vypoctené hodnoty jednotky hodnoty
Teplota spalin na vstupu do vymeéniku °C 616
Teplota spalin na vystupu z vymeéniku °C 453
Rozdil teplot ' °C ‘ 163

Stfedni mérna tepelna kapacita suchych spalin kJ/m°/K 1370

' Stfedni mérna tepelna kapacita mokrych spalin kJ/m°/K 1575

| Hmotnostni pratok suchych spalin g/s 38,5

| Tepelny tok na vstupu vyméniku kW 16,8
Tepelny tok na vystupu z vymeéniku kW 12,4
Vykon vymeéniku kW 4,4
U&innost vyméniku % 26,2

Pozn.: Jako generator spalin byly pouzity krbova kamna na dievo.

Zkousel: Ing. Radek Machara Datum: 2019-08-23 Podpis: W/ ,,f

Kontroloval: Ing. Jifi Dvorak Datum: 2019-08-23 Podpis:
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